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Разработал Наугольных 14.10.20 

Содержание тома 5.4 

Стадия Лист Листов 

Проверил Чеботников 14.10.20 П 1 1 

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Потапова 14.10.20 

ГИП Лукьянов 14.10.20 

Обозначение Наименование Примечание 

1401-002-2020-ИОС4-С Содержание тома 2 

1401-002-2020-СП Состав проектной документации 3 

1401-002-2020-ИОС4-ТЧ Текстовая часть 4 

Графическая часть 

1401-002-2020-ИОС4-ГЧ Планы на отм. 0,000 
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ГИП Лукьянов  14.10.20 

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 2 
    

ООО «УК ЮГК» 

    

    

                   Формат А4 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 1401-002-2020-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 1401-002-2020-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3 1401-002-2020-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 1401-002-2020-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

5.1 1401-002-2020-ИОС 1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 1401-002-2020-ИОС 2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 1401-002-2020-ИОС 3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 1401-002-2020-ИОС 4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

5.5 1401-002-2020-ИОС 5 Подраздел 5. Сети связи  

  Подраздел 6. Система газоснабжения Не требуется 

5.7.1 
1401-002-2020-ИОС 

7.1 

Подраздел 7. Технологические решения.  

Часть 1. Текстовая часть 
 

5.7.2 
1401-002-2020-ИОС 

7.2 

Подраздел 7. Технологические решения 

Часть 2. Графическая часть 
 

6 1401-002-2020-ПОС  Раздел 6. Проект организации строительства  

  
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства 
Не требуется 

8 1401-002-2020-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9 1401-002-2020-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
Не требуется 

  

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Не требуется 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

  
Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Не требуется 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами 

 

  

Раздел 1. Декларация промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов 

 

12.2 1401-002-2020-ГОЧС 

Раздел 2. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

12.3 1401-002-2020-МОПБ 
Раздел 3. Мероприятия по обеспечению 

требований промышленной безопасности 
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Разработал Наугольных 14.10.20 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Чеботников 14.10.20 П 1 28 

ООО «УК ЮГК» Н. контроль Потапова 14.10.20 

ГИП Лукьянов 14.10.20 

Обозначение Наименование Примечание 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

1 Сведения о климатических и 

метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного 
воздуха 

4 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
2 Сведения об источниках теплоснабжения, 

параметрах теплоносителей 
систем отопления и вентиляции 

5 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

3 Описание и обоснование способов прокладки и 

конструктивных 

решений, включая решения в отношении 

диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям 

общего пользования до 
объекта капитального строительства 

6 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
4 Перечень мер по защите трубопроводов от 

агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 

7 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

5 Обоснование принятых систем и 

принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха помещений 

8 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

6 Обоснование энергетической эффективности 

конструктивных и инженерно-технических 

решений, используемых в системах 

отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха помещений, тепловых сетях 

9 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

7 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, 

вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие 

нужды 

10 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
8 Описание мест расположения приборов учета 

используемой тепловой энергии и устройств 
сбора и передачи данных от таких приборов 

11 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 9 Сведения о потребности в паре 12 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
10 Обоснование оптимальности размещения 

отопительного оборудования, 

характеристик 
материалов для изготовления воздуховодов 

13 
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Обозначение Наименование Примечание 

 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
11 Обоснование рациональности трассировки 

воздуховодов 
вентиляционных систем 

 
14 

 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
12 Описание технических решений, 

обеспечивающих надежность 
работы систем в экстремальных условиях 

 
15 

 
1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

13 Описание систем автоматизации и 

диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

 
16 

 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
14 Характеристика технологического 

оборудования, выделяющего 
вредные вещества 

 
17 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 
15 Обоснование выбранной системы очистки от 
газов и пыли 18 

 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

16 Перечень мероприятий по обеспечению 

эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости) 

 

19 

 

 

 

 
1335-002-2019-ИОС4-ТЧ 

17 Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в 

системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, 

тепловых сетях, позволяющих исключить 

нерациональный расход тепловой энергии, если 

такие требования предусмотрены в задании на 
проектирование 

 

 

 

 
20 

1335-002-2019-ИОС4-ТЧ Таблица регистрации изменений 21 
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1 Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

Район строительства характеризуется следующими климатическими параметрами 

наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, принятыми по данным СП 131.13330.2018 (по метеостанции Шира): 

Барометрическое давление –964 гПа 

 Параметр «А» 

Теплый период: 

- температура воздуха – плюс 22°С;  

- температура воздуха - 1 м/сек;  

Холодный период: 

- температура воздуха - минус 33,4°С; 

- скорость ветра – 2,4 м/сек;  

  Параметр «Б»  

Теплый период: 

- температура воздуха – плюс 26°С; 

- скоростей ветра– 1 м/сек;  

Холодный период: 

-температура воздуха – минус 30.8°С; 

- скорость ветра – 2,4 м/сек; 

-абсолютно-максимальная температура – плюс 34,7°С. 

-абсолютно-минимальная температура – минус 40,3°С; 

-средняя температура за отопительный период – минус 7,2°С; 

-продолжительность отопительного периода –234 дня. 
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2 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 

систем отопления и вентиляции 

 
На площадке карьера для отопления помещения обогрева и приема пищи с 

диспетчерской и КПП предусмотрен электрический обогрев. Источником электроснабжения 

является ПС КТП-40 6/0,22. 

Раздел теплоснабжения водяными тепловыми сетями на площадке карьера не 

разрабатывался. 

В помещениях диспетчерской и КПП предусмотрена вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением за счет установки регулируемых решеток. В санузле 

устанавливается вытяжной вентилятор Вентс D100 мм. Для создания и поддержания 

оптимальных условий воздушной среды в летний период в помещении дежурного 

предусмотрен кондиционер-сплит HYUNDAI H-AR16-07H. Для отопления применяются 

электрические конвекторы NOBO NORDIC. 

Действующие горные выработки на шахте объединены в единую систему по фланговой 

схеме [1401-002-2020-ИОС7.2-ГЧ Лист 32], проветривание которых осуществляется 

нагнетательным способом. 

Свежий воздух, для проветривания выработок горизонтов шт. № 12,15,18 гор.730м и 

гор 670м, подается главным вентилятором ВОД-21, установленным в районе устья шт.№15 

Проветривание выработок горизонтов шт. «Новая», шт. №10 осуществляется 

вспомогательным вентилятором главного проветривания ВОКД-1,5, установленным на устье 

гор. Шт. №10 

Все электропотребители подземного рудника низковольтные.  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 

1
4

0
1

/5
.4

 

      

1401-002-2020-ИОС4-ТЧ 
Лист 

      

5 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 



Формат А4 
 

  8 

 

3 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства 

 
Так как на площадке карьера для отопления помещения обогрева и приема пищи с 

диспетчерской и КПП предусмотрен электрический обогрев и раздел теплоснабжения 

водяными тепловыми сетями не разрабатывался, трубопроводы теплотрассы в проекте и 

способы их прокладки не предусмотрены на данном объекте. 
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4 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

 
Так как раздел теплоснабжения водяными тепловыми сетями на площадке карьера не 

разрабатывался, в этом случае меры по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод не рассматривались на данном объекте. 
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5 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

 
На площадке карьера предусмотрено отопление помещения обогрева с диспетчерской 

и КПП. Для отопления применяются электрические конвекторы NOBO NORDIC. 

В помещении для обогрева с диспетчерской и КПП предусмотрен естественный приток 

наружного воздуха через окна и решетки. В санузле устанавливается вытяжной вентилятор 

Вентс D100 мм. Для создания и поддержания оптимальных условий воздушной среды в 

летний период в помещении дежурного предусмотрен кондиционер-сплит HYUNDAI H-

AR16-07H. 
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6 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 

 
Тепловая нагрузка на систему отопления рассчитана исходя из характеристик 

утепления строительных конструкций здания и параметров наружного воздуха. 

Конструктивные решения по размещению отопительных приборов приняты по разделу 

6.4 СП 60.13330-2016, с учетом удобства их монтажа, обслуживания, равномерному прогреву 

помещения и во избежание промерзаний ограждающих конструкций. 

На основании Федерального Закона № 261 "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные  акты 

Российской Федерации" требования энергетической эффективности не распространяются на 

отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее 

чем пятьдесят квадратных метров. 
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7 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды 

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции представлены в таблице 7.1 

Таблица 7.1 - Основные показатели отопления и вентиляции по объекту 

 

 

 
Наименование 

здания 

(сооружения) 

 

 

 

Шифр 

объекта 

Расход тепла, Вт  

 

 

 

Примечание 

 

 

 
на 

отопление 

 

 

 
на 

вентиляцию 

 

 
на 

воздушно- 

тепловую 

завесу 

 

 
на 

горячее 

водосна 

бжение 

 

 

 

Всего 

Помещение для 

обогрева и 

приема 

пищи с 

диспетчерской 

 
 

1401-002- 

2020-ОВ 

 

 
3.8 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
3.8 

 
 

Электронаг- 

рев 

 

 
КПП 

 
1401-002- 

2020-ОВ 

 

 
1.8 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1.8 

 
Электронагрев 

      5,6  
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8 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

 
На площадке карьера не применяются водяные источники теплоснабжения, поэтому 

приборы учета используемой тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных о 

данных приборов не предусматриваются. 
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9 Сведения о потребности в паре 

 
 

Данный раздел не требуется и не разрабатывается. 
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10 Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления 

воздуховодов 

 
 

Электрические отопительные приборы в помещениях размещены под оконными 

проемами и вдоль наружных стен, доступных для осмотра. Проектом предусмотрена 

естественная вентиляция без применения системы воздуховодов. 

Внутренний блок сплит-системы размещен настенно.  

Проветривание горных выработок производится вентиляторами главного проветривания 

ВОД-21 и ВОКД-1,5  

Проветривание выработок при проходке, а также тупиковых выработок и камер длиной 

более 10 м производится с помощью вентиляторов местного проветривания типа ВМЭ-6, ВМЭ-

5У, ВМП-4 производительностью 420 м3/мин; 180  м3/мин; 120 м3/мин. Всего в одновременной 

работе находится до 12-14 вентиляторов местного проветривания. 

Проветривание очистных блоков производится за счет общешахтной депрессии. 
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11 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем 

 
Вентиляция помещений площадки карьера осуществляется кратковременным 

открыванием окон и дверей и вентиляционными решетками. В санузле принудительная 

вытяжка. Воздуховоды вентиляционных систем в проекте не предусматриваются. 
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12 Описание технических решений, обеспечивающих надежность 

работы систем в экстремальных условиях 

 
Помещение обогрева с диспетчерской и КПП не относится к категории 

помещений, к которым предъявляются требования работы оборудования в 

экстремальных ситуациях. 
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13 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 
Автоматизация процесса регулирования отопления направлена на 

повышение надежности и энергоэффективности работы инженерного 

оборудования в проектируемых зданиях.  

Электрическое отопление призвано обеспечить в отапливаемых 

помещениях заданную температуру в зависимости от назначения помещения. 

Отопление принято: электрическими конвекторами, имеющие несъемный 

электронный термостат с плавной регулировкой температуры и оборудованы 

защитой от перегрева. 

Кондиционер поддерживает температуру воздуха в помещении по сигналу от 

датчика температуры. 
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14 Характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества 

 
Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества в 

помещениях комнаты обогрева с диспетчерской и КПП отсутствует. 
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15 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли 

 
 

Так как технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества в 

помещении обогрева с диспетчерской и КПП отсутствует, в этом случае система 

очистки от газов и пыли не требуется. 
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16 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

 
В проекте принята естественная вентиляции в помещениях на площадке карьера. В 

санузле предусмотрена принудительная вытяжка. Особые мероприятия по обеспечению 

эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации не предусматриваются. 
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17 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование 

 
На основании статьи 11 пункта 5 6) Федерального Закона № 261 "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования энергетической 

эффективности не распространяются на  отдельно  стоящие  здания,  строения,  сооружения, 

общая площадь которых составляет менее  чем  пятьдесят  квадратных  метров. 
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Таблица регистрации изменений 
 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

В док. 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

изме- 

ненных 

заменен- 

ных 

новых аннулирован- 

ных 
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